
Сведения о результате плановой проверки
объекта топливно-энергетического комплекса
«Электроподстанция 220 кВ «Сатаровская»»

В рамках реализации пункта  22 статьи 9 главы 2  Федерального закона
от 03.07.2016 года № 226 - ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», а также на основании пункта  18 Плана проведения Управлением
Росгвардии по Волгоградской  области плановых проверок объектов топливно-
энергетического комплекса  на 2026 год,  в период с 10 августа по 4 сентября
2026 года  проведена  плановая  проверка  объекта  топливно-энергетического
комплекса низкой категории опасности «Электроподстанция 220 кВ «Сатаровская»»
публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».

По  результатам  проверки  выявлено  11  нарушений  обязательных
требований. В целях своевременного приведения состояния безопасности объекта
топливно-энергетического  комплекса  в  соответствие  установленным
требованиям,  уполномоченному  представителю  публичного  акционерного
общества  «Федеральная  сетевая  компания  -  Россети» выдано  предписание  об
устранении выявленных нарушений. В отношении юридического и должностного
лица  составлен  протокол  об  административном  правонарушении,
предусмотренный  частью  1  статьи  20.30  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.
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